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Protokol o zkousce vody ¢. 342/2022

Zadavatel: Vodohospodarska a obchodni spoleédnost, a.s.

Datum pfijmu:

Datum odbéru:

Datum zahajeni analyz:
Datum ukonceni analyz:
Datum expedice:

Na Tobolce 428

506 45 Jicin - Holinské Predmésti

23.5.22

23522 Odebral: VOS Jiin, Sulcova Sarka
23.5.22

27.5.22 Typ vzorku: pitna voda - sit

27.5.22

Cislo vzorku Misto odbéru

864 ZVOS N. Paka - vod.,Kumbursky Ujezd,&p. 17, prodej Novopackého piva
Ukazatel Jednotka 864 Metoda Hygienické limity**
pach prijatelny B1ADA &.34 pfijatelny (MH)
volny chlor ma/l 0.03 B1ADA &.33 max. 0.3  (MH)
chut' - vybér prijatelna B1ADA £.34 prijatelna (VIH)
barva ma/l Pt <2 B1ADA &.23 max. 20 (MH)
zakal ZF(n) <0.40 B1ADA ¢.22 max. 5 (MH)
konduktivita mS/m 454 B1ADA ¢.2 max. 125  (MH)
pH Neuréena jedn 7.7 B1ADA &.1 65-95 (MH)
amonné ionty ma/l <0.05 B1ADA &.4 (A) max. 0.5  (MH)
dusitany ma/l <0,010 B1ADA &5 max. 0.5 (NMH)
dusi¢nany ma/l 37.0 B1ADA E6 max. 50 (NMH)
zelezo mg/l <0.02 B1ADA £.9 max. 0.2 (MH)
CHSK Mn mag/l 0.51 B1ADA &.10 max. 3 (MH)
pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 0 B1ADA £.29 max. 200 (ABZN)

octy kolonii pii 36°C KTJ/ml 0 B1ADA ¢.29 max. 40 _ (ABZN)

escherichia coli KTJ/100 ml 0 B1ADA &.26 max. 0 (NMH)
teplota % °C 12.2 B1AD ¢&.3 80-120 (DH)
koliformni bakterie KTJ/100 ml 0 B1ADA ¢.26 max. 0 (MH)
Definice metody
B1AD &.3 dle CSN 757342 B1ADA &.29 dle CSN EN IS0 6222
B1ADA &.1 dle SN ISO 10 523 B1ADA ¢€.33 dle navod firmy Hach
B1ADA ¢.10 dle €SN EN ISO 8467 B1ADA &.34 dle CSN EN 1622
B1ADA ¢.2 die CSN EN 27 888 B1ADA &.4 (A) dle €SN ISO 7150-1
B1ADA .22 dle CSN EN ISO 7027 B1ADA é.5 dle CSN EN 26777
B1ADA ¢&.23 dle CSN EN ISO 7887 B1ADA &.6 dle Acta hyg.Pi.¢.21/1976
B1ADA ¢.26 dle Colilert 18 Quanti -Tray B1ADA ¢.9 dle €SN ISO 6332

Tento protokol Ize $ifit pouze v piném nezménéném znéni, jinak jen se souhlasem zkusebni laboratofe. Vysledky provedenych zkou$ek se tykaji
jen zkouseného vzorku uvedeného v tomto protokolu. U vzorkd neodebranych nasi vzorkovaci skupinou (dle B1 OV ¢&. 3 a planu vzorkovani)
neruci laborator za kvalitu odbéru, ale jen za provedené analyzy. Vysledky zkousek jsou uvadény bez nejistoty méfeni a vzorkovani.

Bliz§i informace o metodé poskytneme zékaznikovi na pozadani. Zkousky a typ vzorku oznadené * nejsou akreditované, Zkousky oznadené +
proved! subdodavatel.

** Hygienické limity stanovené Vyhlaskou Ministerstva zdravotnictvi ¢.252/2004Sb v platném znéni. MH = mezné hodnota - Jeji pfekroceni nepred-

stavuje akutni

distribuéni siti.

zdravotni riziko. NMH = nejvy$5i mezna hodnota - jeji pfekrodeni vylucuje pousiti vody jako pitné. ABZN = abnormalni zména v
U ukazatelts Ca a Mg vyjadfuje uvedeny limit miniméini hodnotu pro vody, u kerych je pii tpravé jejich obsah uméle snizovéan.

U sumy CA + Mg je uvedena doporucena hodnota, ktera je stanovena z hlediska zdravotniho, nikoli technického. U trihalomethant Je limitni
hodnota 100 mikrogramii na litr pro jejich souéet. S - subdodavatel, akreditovana metoda. F ’;zkousga byla provedena dle aktualizované normy.

Pfiloha : Protokol o odbé&ru vzorku pitné vody: NE
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